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Il progetto per la gestione,manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di 

condizionamento che verrà predisposto alla scadenza di quello attuale, dovrà contenere anche i seguenti 

elementi fondamentali innovativi tesi all’uso razionale dell’energia ed all’uso di energie da fonti rinnovabili: 

 

1. esecuzione degli interventi di adeguamento normativo che tenga conto degli sviluppi tecnologici e 

normativi (impianti a condensazione e a bassa emissione, biomasse, solare termico, cogenerazione..) 

2. esecuzione degli interventi di riqualificazione e razionalizzazione tecnologica ed eventuale ripristino 

degli impianti  

3. programma per la suddivisione degli impianti in funzione del loro utilizzo per attività 

4. eventuali proposte di interventi con recupero del finanziamento attraverso rate costanti di 

ammortamento da compensare con il risparmio energetico ottenuto rendendo minimi i tempi di 

ammortamento  

5. esercizio degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento mediante controllo automatici nei 

singoli ambienti (termostati, elettrovalvole e controllo di presenza e utilizzo del locale...) al fine di 

garantire il benessere ambientale degli stessi 

6. la produzione di energia termica e di energia elettrica in cogenerazione 

 

Per il pagamento del servizio all’appaltatore,in linea evolutiva, si dovrà prevedere il passaggio 

dall’attuale metodo di valutazione che pone alla base il kw termico erogato, al pagamento in funzione del 

grado/giorno riferito ad una temperatura ambiente di 20° come previsto dal DPR n.412/93 valido per la zona 

di Firenze. 

 


